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TYPGODKANNANDE 1130
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten BBR 6:62
Kopplingar

Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6403 77850 Fax +49 (0)6403 7785 305

E-post: technical@ibpgroup.com Web: http://www.conexbanninger.com

Produktnamn: >B< Press
Presskoppling av koppar med tétning av godkénd elastomer.
Sammanfogning ska utforas enligt av tillverkaren foreskriven metod och foreskrivet

pressverktyg med backar. Presskopplingen uppfyller kraven for lickageindikering med
avseende pé icke pressade fogar.
Dimensioner: @ 12, 15, 18, 22, 28 35, 42 och 54 mm.

Avsedd anvindning

Kopplingar i rérsystem av rostfritt stdl for varmt och kallt tappvatten samt virmevatten
inom byggnader.

Godkiénnande
Produkten utférd och installerad enligt tillhérande handlingar godkénns
med avseende pa féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer for tappvatten, 2:a stycket 6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket 6:625

*Produkterna uppfyller krav i BFS 2014:3

Fér avsedd anvindning uppfyller produkten féljande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hinsyn till hygien, halsa och miljén
4. Sakerhet vid anvdndning
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Kiwa Sverige AB

D-nr 564/18

Bilaga 1
Typgodkinnande nr 1130
Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

TILLHORANDE HANDLINGAR 2018-08-15
1. Monteringsanvisning: “TK 02.0 B-Press Broschyr Utgéva 11/2017

Kommentar:

- Hogsta tillatna driftstryck 1 MPa (=10 bar)
- Kopplingarna skall monteras atkomliga for byte och pa sadant sitt att otdtheter kan konstateras.

Bilaga 2
Typgodkiinnande nr 1130

Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

PRODUKTMARKNING 2018-08-15

Produkten ska mérkas bestdndigt med foljande information:

1.

- S I -

Innehavare: IBP GmbH

Produktnamn: >B< Press

Tillverkningsstélle: IBP Atcosa, Cordoba (Spain) and IBP Instalfittings, Poznan (Poland)
Spérbarhet: Tillverkningsar man eller annan sparbarhet till tillverkningen.

Uppgift om krav eller klass — om detta finns

Kiwa Sverige "::%%g Typgodkannande nr: 1130 samt Boverkets logo: I-F
Ackrediteringsn:;;]mer: 1913

Utsett kontrollorgan: MPA NRW

I tillhérande handlingar ska Tillverkarforsdkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarforsakran:
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkcinnandet med beslut om
tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund for beslutet om typgodkdnnandet.

.

Johnny Ostenfeldt
Kiwa Sverige AB




Kiwa Sverige AB
D-nr 564/18

Bilaga 3
Typgodkinnande nr 1130
Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

KONTROLL 2018-08-15
Tillverkningskontroll skall utforas i omfattning enligt de rutiner som utgdr kraven for den tyska

U-méarkningen.

Arlig rapportering:
Typgodkinnandets giltighet forutsétter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt

att innehavaren arligen uppfyller kraven for 6vervakande kontroll. Innehavaren skall arligen rapportera
till Kiwa Sverige om utford tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utféras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten ar
installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkinnande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: IBP GmbH
BEDOMNINGSUNDERLAG 2018-08-15

Typgodkidnnande grundas pé:

- Provningsrapport: MPA NRW 120000187-091 DVGW Arb.blatt GW 534

- Provningsrapport: MPA NRW 1200002635 DVGW Arb.blatt GW 534

- DVGW Type examination certificate DW-5253BT0074, Tatningen/packningen

- Kontrollavtal UV MPA Poz-Cor nr. 127823-2 daterad 20: febr. 2014 & IBP GmbH

- Kontrollrapport rlig rapportering: B Press U-PB MPA 120000187-17 DW-8511AU2335
daterad 24: maj 2017

- DVGW Type examination certificate DW-8511AU2335

Bedomningsrapport nr 564/18, daterad 2018-08-15 — kan inkludera ovanstdende

.
=l e
C )~

Johnny Ostenfeldt
Kiwa Sverige AB






