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A termék megnevezése: IBP gyartmanyt réz, sargaréz és vorosontvény anyagu
menetes, présidomok, roppantégyiiris, gyorscsatiakozo-
és forraszthato idomok, forraszanyagok, sorjazo, tisztito
szerszamok, segédanyagok, automata légtelenité

A termék tervezett Epiiletek hidegviz-, melegviz-, kézponti fiitési-,
felhasznalasi teriilete: gazellatasi, hiitési és klimarendszereiben **

IBP Instalfittings Sp. z 0.0.

Kérelmez6: ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznan, Lengyelorszag

mint az EME jogosultja

. b i IBP Instalfittings Sp. z o.0.

Atermek ?yartma. ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznan, Lengyelorszag

A termék EMI Nonprofit Kft.  5.5.2. Menetes idomok csovekhez

szakrendi jelzete (SZRJ): 5.5.4. Gyorskoté idomok csdvekhez

5.5.5. Forraszthat6é idomok csévekhez

5.5.7. Sajtolassal régzitett idomok

5.5.8. Segédidomok csékotéshez

5.1.8. Légteleniték

5.1.2.3. Fiitéberendezések kézi miikodtetésii szelepei
5.5.8.1. Forraszanyagok

EME érvényesség kezdete: 2013. 06. 28.
EME érvényesség vége*:  2018. 06. 30.

** érvényes magyarorszagi egészséglgyi efige
alkalmazhato /8

Matuz Géza
vezérigazgato-helyettes

Az Epitipari Miszaki Engedély 12 oldalt tartalmaz. . _
* Az EME érvenyessegének vége feltételhez kotott. Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan
(www.emi.hu) ellendrizendé.
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10.

11

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME-t az EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft. allitotta ki.

— az épitesi termékek muszaki kdvetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyair6l szél6 3/2003. (I.
25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kézleményben szereplé kijeltlés,

— az EME-vel azonos jelzet(i, 2008.01.29 érvényességi kezdet(i, 2013.01.31-ig érvényes
EME, valamint az A3-1408K-00597-2013 jelzet(i Utbellenérzési Vizsgalati
Jegyz6kdnyvben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan.

Az EME jogosultja az a természetes vagy jogi személy, aki részére az EME-t az EMI
Nonprofit Kft. kiallitotta.
Az EMI Nonprofit Kft. - mint jévahagyd szervezet — utéellenérzés keretében jogosult
annak ellenérzésére, hogy az EME tartalma a termék, a gyartohely, valamint a vonatkoz6
muszaki elGirasok és jogszabalyi kérnyezet vonatkozasaban valtozatlanul fennall, illetve
annak meghatarozasara, hogy az EME érvényessége milyen feltételek mellett tarthatd
fenn, illetve hosszabbithaté meg.
Az EME jogosultia az EME-t nem ruhazhatia 4t masra. Az EME csak a feltiintetett
gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.
Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt europai szabvanyt adnak ki
a termékre vonatkozdan, a 3/2003. (. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében
az EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kozzétételét kovetéen egy éven belil az EME-t
vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttél Iényegesen eltér. Ha az
EME érvényességi idején belal Eurépai Miiszaki Engedélyt (ETA) adnak ki a termékre
vonatkozoéan, akkor az EME érvényessége nem hosszabbithaté meg.
Az EME jogosultia kételes bejelenteni, ha a termék jellemzdi, tervezett felhasznélasi
terllete vagy gyartasi korilményei megvaltoznak és koteles kérelmezni az EME
modositasat.
Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkoz6 EME-t, ha az utéellenérzés
nem vegezhetd el, az ellenérzés eredménye nem megfeleld, a bejelentési
kotelezettséghez kapcsolddd médositési eljaras az EMI Nonprofit Kft. hibajan kiviili okbél
nem végezhetd el, vagy a termékrdl kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem
alkalmas. :
Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmez6 igénylése alapjan —
utdlagos igénylés esetén kiilon dijazas ellenében — angol, német vagy francia, esetleg
mas nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME magyar nyelv(i kiadasa.
Az EME-t csak teljes teriedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon kdzreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa szukséges. Kivonatos
kbzlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismerteték szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Epitéipari Mliszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot
félreértésre.
Az EME, mint miszaki specifikacié, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhasznalasahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szikséges egyéb engedélyeket,
igazolasokat (pl. kornyezet- és vagyonvédelmi, egészségiigyi, épitési hatosagi), és
megfeleléség igazolasi dokumentumokat (pl. megfeleléségi tanUsitvany, tzemi
gyartasellendrzési tanusitvany, elsd tipusvizsgalati jegyzékonyv, szallitoi megfeleléségi
nyilatkozat).

Az EME alapjan kiadott megfeleléség igazolas nem jogositja fel sem a gyartét, sem a

forgalmazot a CE megfelelségi jel6lés feltiintetésére a terméken vagy annak

csomagolasan.
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EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES

A termék gyartasi helye(i)

IBP Instalfittings Sp. z o.0.

ul. Obodrzycka 61,

61-249 Poznan, Lengyelorszag
IBP Atcosa S.L.

Poligono Industrial Quintos
Aeropuerto Apartado Correos 16
14005 Cordoba, Spanyolorszag
Jiirgen Armack GmbH.

Oststrasse 104

D-22844 Norderstedt, Németorszag

A termék leirasa

1. >Bénninger< idomok, szerelvények
2000 - radiator visszatérd szelepek
3000 — menetes rézidomok
4000 - forraszthaté menetes rézidomok
5000 - forraszthato rézidomok
8000 — sargaréz és kromozott menetes idomok
>B< ACR - vorosréz forraszthatd idomok
Légtelenitd szelep

2. Présidomok
>B<Press réz présidomok
>B<Press Gas
>B<Press Solar
>B<Press Inox — korrézi6allé acél présidomok

3. Gyorscsatlakozé idomok
Cuprofit
Conex pushfit

4. Roppantégyiiriis idomok
Conex

5. Univerzalis csatlakozé

Oyster

6. Forraszanyagok

- 7. Sorjazé, tisztité szerszamok, segédanyagok

sorjazd szerszamok
fisztitokefe

mdanyagbilincs
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1.3. A termék tervezett felhasznalasanak a leirasa

Epiiletekben hidegviz-*, melegviz-*, kézponti flitési-, gazellatasi, hltési és
klimarendszerekben csévezetékek csatlakoztatasara, csdkotések kialakitasara
alkalmazhaték. A termék felhasznalasa nem terjed ki olyan alkalmazasokra, melyekre
tlizvédelmi, illetve hészigetelési kdvetelmények vonatkoznak.

* érvényes magyarorszagi egészségugyi engedéllyel és megfeleléségi tanusitvannyal
alkalmazhato

2 JELLEMZOK ES VIZSGALATI/MEGITELESI MODSZEREIK

21. A termék miszaki jellemzéi, azok jovahagyott értékei és vizsgalatimegitélési

modszerei

2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas

Vizsgalati vagy

Termékjellemzé érték T A
szamitasi modszer

Termékjellemzé

Anyagmindségek

Kapillarisan forraszthaté idomok
Présidomok

Szoritogytirlis idomok
Szerelvények, idomok

MSZ EN 1254-1:1999 4.2

MSZ EN 1254-2:1999 4.2
MSZ EN 1254-4:1999 4.1
CW612N; 614N; 617N;
602N

MSZ EN 1254-1:1999 4.2
MSZ EN 1254-2:1999 4.2

MSZ EN 1254-4:1999 4.1
MSZ EN 12165:2000

Korrozidalld acél idomok

1.4404 korréziéallé acél

MSZ EN 10088-1:2005

Forraszanyagok

 Lagyforraszok MSZ EN ISO 9453:2007 |MSZ EN ISO 9453:2007
Lagyforrasz-folyésitok MSZ EN 29454-1:1999 MSZ EN 29454-1:1999
Keményforraszok MSZ EN 1044:1999 MSZ EN 1044:1999

MSZ EN 1045:1999

MSZ EN 1045:1999

Keményforrasz-folyésitok
2.1.2. Tizbiztonsag

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Vizsgalati vagy

Termékjellemzé Termékjellemzd érték R
szamitasi modszer

Emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezé idomok
Emberi fogyasztasra szant vizre MSZ EN 13828:2004;
| gyakorolt hatas 513y

vonatkozé magyarorszagi
elbirasok szerint **

* Az MSZ EN 13828:2004; szabvany 5.1.1.1 pontja szerint: emberi fogyasztasra
szant viz vezetése esetén a vonatkozd nemzeti kdzegészséglgyi eldirast kotelezd
alkalmazni.

**Az ivoviz mindségi kévetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl szélé6 201/2001.
(X.25.) Korm. rendelet.

Az emberi fogyasztasra szant vizzel érintkez6 csévek, idomok anyagabol kioldédo
egészségre karos anyagok mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozé nemzeti
eléirasban — jelenleg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet — meghatarozott
hatarértékeket.

A rendelet 8.§ (3) szerint: Az ivo- és hasznalati melegviz-ellatdsban a vizzel
koézvetlentl érintkez6 anyagok, termékek és a viz kezelésére alkalmazni kivant
technolégiak alkalmazasat - az 5. szamu meliéklet 2. részében felsorolt
hagyomanyos anyagok és technolégiak kivételével - kbozegészségligyi szempontbdl

EME: A-703/1998
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OTH engedélyezi. A vizsgalat az 5. melléklet 3. pontjaban leirt szempontok szerint

ik
alati biztonsag

6

Termékjellemzé érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

n forraszthato idomok

% kivalas

MSZ EN 1254-1:1999
4.5.3

MSZ EN 1254-1:1999 5.5
MSZ EN ISO 6509:2000

Belso feluleten levé karbon

MSZ EN 1254-1:1999
4.5.2

MSZ EN 1254-1:1999 5.4
MSZ EN 723:1998

Toma

Kapillarisan forraszthaté idomok MSZ EN 1254-1:1999 MSZ EN 1254-1:1999
4.4.1;451;46.1 53,52

Présidomok MSZ EN 1254-2:1999 MSZ EN 1254-2:1999
441,451,461 53,62,54,55

Szoritogydris idomok

MSZ EN 1254-4:1999
4.1

MSZ EN 1254-4:1999
4.1

Radiator visszatéré szelepek

Tomorség, bar

16 bar nyomason tomor

nyomasproba: 16 bar; 1
min

Tomorzaras, bar

16 bar nyomason témor

nyomasproba: 16 bar; 1
min

2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem

2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem

2.1.7. Tartéssag

Termékjellemzd

Termékjellemzé érték

Vizsgalati vagy
szamitasi moédszer

Kapillarisan forraszthaté idomok

Feszlltségkorrézid

MSZ EN 1254-1:1999
4.6.2

MSZ EN 1254-1:1999
5.6

2.1.8. Egyéb jellemzdk

ISO 6957:1988

Termékjellemzé

Termékjellemz6 érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

Menetek kialakitasa

MSZ EN ISO 228-1:2003
MSZ EN 10226-1:2004
ISO 7-1:1994

MSZ EN 1SO 228-2:2003
MSZ EN 10226-3:2005
ISO 7-2:2000

Kapillarisan forraszthaté idomok

Méretek

MSZ EN 1254-1:1999
4.3

MSZ EN 1254-1:1999
5.1

Kialakitas MSZ EN 1254-1:1999 Szemrevételezés
4.4
Jelblés MSZ EN 1254-1:1999 6.; | Szemrevételezés

&

Présidomok

Méretek MSZ EN 1254-2:1999 |MSZ EN 1254-2:1999
4.3 5.1
Kialakitas MSZ EN 1254-2:1999 . | Szemrevételezés

4.4

EME: A-703/1998
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Jeldlés MSZ EN 1254-2:1999 | Szemrevételezés
Szoritogyiiriis idomok e

Méretek MSZ EN 1254-4:1999 |[MSZ EN 1254-4:1999 4.5
Kialakitas :«gz EN 1254-4:1999 | Szemrevételezés

Jelolés & Azonosithaté Szemrevételezés

3. MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

3.1. Megfeleléség igazolasi médszer(ek)

A 2002/359/EK bizottsagi hatarozat alapjan,

a 89/106/EGK tanacsi iranyelv lll. melléklet és

a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezé termékek esetében (1+) rendszer.

Az 1999/472/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 89/106/EGK tanacsi iranyelv lll. melléklet és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
emberi fogyasztasra szant vizzel nem érintkez6 termékek esetében (4) rendszer.
A médozatokra vonatkozé informaciok az alabbiakban kilon-kilén vannak felsorolva.
(1+) médozat: 3.2 — 3.3 pontban,
- (4) médozat. 3.4 pontban.

3.2. A gyart6 feladatai (1+) médozat esetén
3.2.1. Elsé tipusvizsgalat (1+) moédozat esetén

Az elsé tipusvizsgalat soran a 2.1. pontban leirt termékjellemzék vizsgalatara kertljén
sor, a 2.1.3. pont kivételével. A gyart6 jelen EME kiadasahoz végzett alkalmassagi
vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval osszeallithatja az elsd tipusvizsgalati
jegyzékonyvet amennyiben a 2.1. pontban leirtak teljestinek.

3.2.2. Uzemi gyartasellenérzés (UGYE) (1+) médozat esetén

A gyartd kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentaini és mUikodtetni, mely
biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté mddon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kévetelményeinek. Az a gyarté, melynek a minéségiranyitasi
rendszere megfelel az EN 1ISO 9001-nek, és azt kiegésziti a jelen EME-ben eldirt, az
uzemi gyartasellenérzésre vonatkozd kovetelményekkel, ugy tekintheté, hogy az
tuzemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kovetelményeknek. A termékre
vonatkozéan a gyarté feladata olyan (izemi gyartasellen6rzési rendszer kialakitasa,
mikodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek folyamatos megfeleléségét
biztositja.

Az Uzemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfeleléség igazolasi eljaras keretében szikséges feladatokat és ezek felelését,
- a Kkijelolt tanisitdo szervezettel valé kapcsolattartast és a bejelentési
kotelezettségeket,

EME: A-703/1998 Projektszam: A3-1408K-00597-2013
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= @ szemelyzet képzettségére és oktatasara, a gyarté- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmeralé nem
megfeleloségek és reklamaciok kezelésére és az (izemi gyartasellendrzési rendszer
— gyarto altali — felllvizsgalatara vonatkozoé szabélyozast,

- az Uzemi gyartasellentrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgalati terve szerint
— vegzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisagara és vizsgalati médjara vonatkoz6
kovetelmeényeket az alabbi tablazat tartalmazza:

1. tablazat

A vizsgalt termékjellemzdék Vizsgalati médszer | Minimalis vizsgalati gyakorisag

Anyagmindség mUszeres vizsgalat min. beérkezd tételenként
Kioldodas vizsgalat 2.1.3 szerint évente, anyagminéség valtaskor
Méretek merdeszkdzok, kaliberek | gyartas kézben folyamatosan
Jelolés szemrevételezés | min. naponta

nyomaspréba (bar)

Tomorség PNx1 5 min. naponta

3.2.3.

3.2.4.

- az Uzemi gyartasellenérzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
értékelését az elsd tipusvizsgalat eredményeinek tsszevetésével.

A terméket kisérd termékjellemz6inek megadasa (1+) médozat esetén

A termék csomagolasan, magan a terméken vagy kiséré dokumentumain a
kévetkezé termékjellemzdk értékeit kell megadni:
— termék tipusjele, névleges és/vagy csatlakozé mérete, nyomasfokozata.

Szallitéi Megfeleléségi Nyilatkozat kiallitasa (1+) modozat esetén

A gyarté altal kiallitandé nyilatkozatnak a kévetkezéket kell tartalmaznia:

- Az épitési termék szallitéjanak (gyartjanak, forgalomba hozoéjanak,
tovabbforgalmazéjanak) nevét, azonosité jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felnasznalasi teriiletét) és az
azonositasahoz szikséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

- Azon kijellt szervezet megnevezését, azonositasi szamat, melynek tanusitvanya
alapjan a megfeleléségi nyilatkozat kiadasra kerdilt.

~ Jelen EME azonositéjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleléségi nyilatkozat érvényességi idejét.

— A szallito, gyarto, forgalmazé megfeleléségi nyilatkozat alairasara felhatalmazott
képvisel6jének nevét (olvashatdan) és beosztasat.

~ A megdfeleléségi nyilatkozat azonosité szamat, a kiadas datumat, a kiallité
cégszerli alairasat.

Kiegészité informaciok:

A termekre vonatkozé Felhasznalasi Utmutaté (atadva / a gyarté honlapjan elérhets,

stb. megjeldléssel).

A megfelel6ségi nyilatkozat formai kﬁvetelménxei:
A nyilatkozat kotétt formaja nincs eldirva. Altaldban &néllé bizonylat, amelyet a
kiszallitas soran a szallitmanyhoz, vagy a szallitblevélhez célszerl csatolni.
Meéretében, formajaban igazodhat a gyarté egyéb céges iratainak kulalakjahoz, vagy
a termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati Gtmutatéhoz.

EME: A-703/1998 Projektszam: A3-1408K-00597-2013
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3.3. A kijelolt tanusito szervezet feladatai (1+) modozat esetén

3.3.1. Elsé tipusvizsgalat (1+) modozat esetén

Az elsd tipusvizsgalat soran a 2.1.3. pontban leirt termékjellemzok vizsgalata
kertljon sor.

A kijelolt szervezet / vizsgalé laboratérium a jelen EME kiadasahoz végze
alkalmassagi vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval Gsszeallithatja az els
tipusvizsgalati dokumentaciét, amennyiben a 2.1.3. pontban leirt kozegészségiig
feltetelek teljestinek.

3.3.2. A gyartasellenérzés alapvizsgalata (1+) modozat esetén

3.3.2.1Az iizemi gyartasellenérzési rendszert Ileir6 dokumentacié elSzete
felilvizsgalata (1+) médozat esetén

Ennek keretében a gyartasellenérzés miikodését, a gyartas folyamatat, valamint
hozza kapcsolddo ellenérzések és vizsgalatok eljarasat leird — gyarté altal készitett
dokumentumok felllvizsgalatanak elvégzése térténik meg.

A felllvizsgalat alapjan értékelt, hogy a termékek minéségszabalyozasa megfelelé-e
és 6sszhangban van-e a 3.2.2.-ban eléirt kbvetelményekkel.

3.3.2.2 A gyartasellendrzés alapvizsgalata a helyszinen (1+) médozat esetén

Az alapvizsgalat keretében ellendrzétt és értékelt, hogy az izem a gyartasellenérzé
dokumentaciénak megfeleléen végzi-e a tevékenységét, tovabba a gyarté alta
végzett ellenérzések és vizsgalatok alkalmasak-e a termékek megfelel6ségéne
megallapitasara, kulénés tekintettel a kozegészségugyi jellemzékre. Az alapvizsgéla
kiterjied arra, hogy a gyarté rendelkezik-e azokkal az eszkozokkel, amelye
szukségesek a kovetelményeknek megfelel6 termékek elballitdsahoz, és adottak-e
gyartasellendrzés elvégzésének személyi és targyi feltételei.

3.3.3. A megfeleléségi tanasiwény kiadasa (1+) médozat esetén

A kijelolt tanusito szervezet — az els6 tipusvizsgalat és a gyartasellendrzé
alapvizsgalatanak értékelésére alapozva — MEGFELELOSEGI TANUSITVAN
kiadasaval igazolja a termékek megfeleléségét.

3.3.4. A megfeleléségi tanusitvany érvényben tartasa (1+) médozat esetén

A kijelolt tanusitd szervezet az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos fellgyelet
alapjan a kiadott MEGFELELOSEGI TANUSITVANY-t érvényben tartja.

Az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos felligyelete évente egy alkalommal keril
elvégzesre, tartalma megegyezik az alapvizsgalatnal leirtakkal, azzal a kivétellel,
hogy a dokumentum felllvizsgalat csak az alapvizsgalat 6ta modosito
dokumentumokra terjed ki.

3.3.5. Az uzemben vett mintak szaréprébaszeri vizsgalata (1+) médozat esetén

A Kkijelolt szervezet feljogositott képvisel6je szUréprobaszeriien évente eg
alkalommal az alabbiakban meghatarozott moédon és mennyiségben mintat vesz
gyartélizemben:

Minta nagysaga: Egy véletlenszerlien kivalasztott termék mintavétele. -
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3.4.

3.4.1.

3.4.2,

Mintavétel médja: lzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy épitkezés helyszinén
véletlenszer(en kivalasztva.

A szuroprobaszer(i vizsgalatok a termékek kodzegészségugyi kovetelményekkel
o0sszefliggd lényeges tulajdonsagara vonatkoznak.

A szUréprébaszerl vizsgalatokhoz kivalasztott mintakon a koézegészséglgyi
kovetelményeknek valé megfelelést kell ellenérizni.

A szuréprébaszeri vizsgalatok eredményét vizsgalati jegyzdékényvben kell
dokumentalni.

A gyarto feladatai (4) médozat esetén

Elsé tipusvizsgalat (4) médozat esetén

Az els0 tipusvizsgalat soran a 2.1. pontban leirt termékjellemzok vizsgalatara kerliljon
sor, a 2.1.3. pont kivételével.

A Kkijelolt szervezet / vizsgalé laboratérium a jelen EME kiadasahoz végzett
alkalmassagi vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval dsszeallithatia az elsé
tipusvizsgalati dokumentaciot, amennyiben a 2.1. pontban leirt feltételek teljestinek.

Uzemi gyartasellenérzés (UGYE) (4) médozat esetén

A gyarto kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikédtetni, mely
biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté médon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kévetelményeinek. Az a gyarté, melynek a minéségiranyitasi
rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és azt kiegésziti a jelen EME-ben eléirt, az
Uzemi gyartasellendrzésre vonatkozd kovetelményekkel, Ugy tekintheté, hogy az
Uzemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kovetelményeknek. A termékre
vonatkozéan a gyarté feladata olyan Uzemi gyartasellen6rzési rendszer kialakitasa,
mikodtetese, illetve ellenérzése, mely a termékek folyamatos megfeleléségét
biztositja.

Az (izemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfelel6ség igazolasi eljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek feleldsét,
- a személyzet képzettségére és oktatasara, a gyarté- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmertlé nem
megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az Uzemi gyartasellenérzési rendszer
— gyarto6 altali - fellllvizsgalatara vonatkozo szabalyozast,

- az Uzemi gyartasellenérzés keretében — a gyartasellenérzés vizsgalati terve szerint
— végzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisdgara és vizsgalati médjara vonatkozé
kévetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza:

A vizsgalt termékjellemzék Vizsgalati médszer | Minimalis vizsgalati gyakorisag |

Anyagmindség mUszeres vizsgalat min. beérkezd tételenként

gyartas kézben folyamatosan;

Méretek mérbeszkozok, kaliberek | készterméken min. 100 db-

onként

L
| Jeldlés szemrevételezés min. naponta

. Témérség 1,5xPN min. naponta

—~ az Uzemi gyartasellenérzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
ertékelését az elso tipusvizsgalat eredményeinek dsszevetésével.
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3.4.3. A terméket kisérd termékjellemzéinek megadasa (4) modozat esetén

A termék csomagolasan, magan a terméken vagy kisér6 dokumentumain a
kévetkez6 termékjellemzok értékeit kell megadni:
— termék tipusjele, névleges és/vagy csatlakozd mérete, nyomasfokozata.

3.4.4. Szallitéi Megfeleloségi Nyilatkozat kiallitasa (4) médozat esetén

A gyarté altal kiallitando nyilatkozatnak a kévetkezéket kell tartalmaznia:

—~ Az épitési termék szdllitéjanak (gyartojanak, forgalomba hozdjanak,
tovabbforgalmazoéjanak) nevét, azonosité jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznalasi terlletét) és az
azonositasahoz sziikséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

— Jelen EME azonositéjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleléségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallité, gyarté, forgalmazé megfeleléségi nyilatkozat alairasara felhataimazott
képvisel6jének nevét (olvashatéan) és beosztasat.

— A megfeleléségi nyilatkozat azonositdé szamat, a kiadas datumat, a kiallitd
cégszerl alairasat.

Kiegészitd informaciok:
A termékre vonatkoz6 Felhasznalasi utmutatd (atadva / a gyarté honlapjan elérhetd,
stb. megjeloléssel).

A megfeleléségi nyilatkozat formai kévetelményei:

A nyilatkozat kotétt formaja nincs elbirva. Altalaban 6nallé bizonylat, amelyet a
kiszallitas soran a szallitmanyhoz, vagy a szallitélevélhez célszerli csatolni.
Méretében, formajaban igazodhat a gyarté egyéb céges iratainak kulalakjahoz, vagy
a termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati itmutatéhoz.

4. ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1. Alkalmassagi feltételek

4.1.1. Termék

A termékek kialakitasaban, anyagaiban bekovetkezett valtozasok esetén Ujabb
alkalmassagi vizsgalat elvégzése szikséges.

4.1.2. Gyartas

A termékek gyartasaban alkalmazott technolégiaban, vagy gyartds helyszinében
bekovetkezett valtozasok esetén Ujabb alkalmassagi vizsgalat elvégzése szikséges.

4.1.3. Forgalmazas

4.1.3.1 A termékekhez vasarloi tajékoztatot (gyartmanyismertetét) és alkalmazasi utmutatét
kell mellékelni, amelyeknek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
— a gyarté, forgalmazé neve, cime
— az EME szdma
— a termék megnevezése, kialakitasa
— felhasznalasi tertlete
— fébb méretei
— maximalis Uzemi nyomasok és hémérsékletek
— az alkalmazhato forrasztdanyagok megnevezése
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4.1.3.2 Az idomokon az azonosithatésag érdekében legyen feltiintetve:
— a gyarté neve vagy jelzése
— az idom mérete (a hozzatartozé csé kilsé atmérdje)

4.1.4. Beépités

4.1.4.1 A termékek

— vizellatasi halézatokban (80 °C — 10 bar);

— a bevonat nélkili csévekbdl készilt flitési halézatokban (110 °C — 6 bar);

— PVC vagy PE bevonattal ellatott csévekbdl készult fltési halézatokban (95 °C — 6 bar);
— klimaberendezésekhez csatlakozo hitéviz rendszerekben (min. 5 °C —10 bar);

— kisnyomasu és ndvelt kisnyomasu féldgaz halézatokban

alkalmazhatok.

4.1.4.2 Az idomok ivd- és hasznélati melegviz halézatokban csak érvényes egészségugyi
engedéllyel és az abban leirt feltételek betartasaval alkalmazhatok.

4.1.4.3 A termékeket a gyarté Gtmutatasa szerint kell beépiteni.

$.1.4.4 Csak szennyezbdés-, sorja- és sérllésmentes a vonatkozé termékszabvanyoknak
megfeleld cséveket és idomokat szabad a cséhalézatokba beépiteni.

4.145A forraszthatd idomok kisnyomasu és ndvelt kisnyomasu féldgazhalézatokban
tortend alkalmazasara a helyi gazszolgaltatok eldirasai érvényesek, a kotésekre és a
csatlakozohelyek utélagos korréziovédelmére eldirtak figyelembe vételével.

4.1.4.6 Keményforrasztast kell alkalmazni:
— 90°C-nal nagyobb vizhémérséklet;
— aljzatban kialakitott toldasok és elagazasok kialakitasa;
— kisnyomasu, ndvelt kisnyomasl gazhalézatokban valé alkalmazas
esetén az alabbi forrasztéanyagok felhasznalasaval:

L-Ag34Sn, L-Ag44, L-Ag45Sn, L-CuP8, L-Ag2P (MSZ EN 1044:1999 szerint).

4.1.4.7 Ivéviz halézatokban lagyforrasztast kell alkalmazni az alabbi forrasztéanyagok
felhasznalasaval: S-Sn97Cu3, S-Sn97Ag3 (MSZ EN ISO 9453:2007 szerint).

4.1.4.8 A rézidomok felhasznalasaval létrehozott kotések hasznalati hideg- és melegviz
ellatasi rendszerekben, valamint kézponti flitési halézatokban elhelyezhetdk:

— falszerkezeteken kivdl;

— falhoronyban;

— padlécsatornaban

Aljzatba bebetonozni csak keményforrasztassal készitett csdkétéseket szabad!

4.1.4.9A menetes és a roppantogyliris idomokat csak szabadon, szereléaknaban vagy
falhoronyban elvakolva szabad szerelni.

42. Ajanlasok

1. Ajanlasok a csomagolashoz, szallitashoz és raktarozashoz
A csomagolasnak tartalmaznia kell a magyar nyelvii gyartmanyismertetét és
alkalmazasi dtmutatot is.

A csomagolasnak biztositani kell, hogy a termékek a szallitas, rakodas és tarolas
soran fellép6 igénybevételek esetén ne karosodhassanak.
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4.2.2. Ajanlasok a hasznalathoz, a karbantartashoz és a javitishoz
A termékeket szakszerlien kell beépiteni, csak olyan szerszamok hasznalhatok,
amelyek nem karositjak, roncsoljak felletiiket.

5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK

51. Az EME érvényessége alatt elvégzendd utéellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendo utéellenérzések:

Az utéellendrzés elvégzese vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildendé
kévetkezd megbizas hatarideje 2015.11.29 Az utoellendrzesi kotelezettség
elmulasztasa esetén az EME hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. térli az
érvényes Epitéipari Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.

5.2. Az EME egyéb feltételei

Az aktudlis termékvalasztekra vonatkozé ismertetok, prospektusok, illetve az
alkalmazott megfeleldségi igazolasok mintaja megkildendé az utéellendrzes

alkalmaval.
1n 1 e Dt
(Molnar Benjamin) (Budavari Zoltan)
Projektvezet6 Miiszaki Ertékeld Iroda
vezetd
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